HYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE

MISE EN
SERVICE DE
L'’APPAREIL

FLUIDE CATEGORIE 1

I
FLUIDE CATEGORIE 2 |

SUIVI

PERIODIQUE

Calendrier pour les appareils

SOUS pression

60 MOIS 60 MOIS
REQUALIFICATION REQUALIFICATION
PERIODIQUE PERIODIQUE
48 MOIS 48 MOIS 48 MOIS
INSPECTION INSPECTION INSPECTION
PERIODIQUE PERIODIQUE PERIODIQUE

5ANS DE SERVICE

10 ANS DE SERVICE

ETC.\

I [ I ETC.

i MISE EN
FLUIDE CATEGORIE 1 SERVICE DE
Eau glycolée LAPPAREIL

FLUIDE CATEGORIE 2
Huiles minérales

Si ESP >10 000 bL
Faire : Déclaration de

mise en service (DMS)
et constat de mise en
service (CMS)

Si ESP > 200 bL
Faire : Dossier

d'exploitation (D2E)

40 MOIS
INSPECTION
PERIODIQUE

/

10 ANS DE SERVICE

80 MOIS 120 MOIS 40 MOIS
INSPECTION REQUALIFICATION INSPECTION
PERIODIQUE PERIODIQUE PERIODIQUE




